
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

424 GX-B1328/20-1-23026 2023/4/27 所检项目合格

425 GX-B1328/20-1-23027 2023/4/27 所检项目合格

426 GX-B1328/20-1-23028 2023/4/27 所检项目合格



427 GX-B1328/20-1-23029 2023/4/27 所检项目合格

428 GX-B1301/21-1-23004 2023.4.25 综合判定:合格。

429 GX-B1301/21-1-23005 2023.4.27 综合判定:合格。

430 GX-B1354/20-1-23002 2023.4.23
电网接地电容电

流符合规定



431 GX-B1354/20-1-23002 2023.4.23
电网接地电容电

流符合规定

432 GX-B1358/16-1-23001-23004 2023.4.25 所检项目合格

433 GX-B1404/20-1-23001 2023.4.25

所检电网谐波电压
总谐波畸变率、各
次谐波电压含有率
、谐波电流符合
GB/T  14549-1993 
《电能质量 公用
电网谐波》要求。

434 GX-B1404/20-1-23002 2023.4.25

所检电网谐波电压
总谐波畸变率、各
次谐波电压含有率
、谐波电流符合
GB/T  14549-1994 
《电能质量 公用
电网谐波》要求。



435 GX-B1328/20-1-23035 2023/4/28
本次共检绝缘手套
2只，2只所检项目
合格

436 GX-B1328/20-1-23036 2023/4/28
本次共检绝缘鞋2
只，2只所检项目
合格

437 GX-B1313/21-1-23036～23046 2023/4/28
  本次共检电力变
压器11台，11台所
检项目合格。

438 GX-B1313/21-1-23047～23053 2023/4/28
  本次共检电力变
压器7台，7台所检
项目合格。



439 GX-B1322/21-1-23127～23132 2023/4/28
本次共检验电力电
缆6条，6条所检项
目合格。

440 GX-B1322/21-1-23133～23146 2023/4/28
本次共检验电力电
缆14条，14条所检
项目合格。

441 GX-B1451/20-1-23315～23333 2023/4/28

  本次共检高压开
关设备19台，19台
高压开关设备所检
项目合格。

442 GX-B1423/20-1-23206 2023/4/28 综合判定：合格



443 GX-B1423/20-1-23207 2023/4/28 综合判定：合格

444 GX-B1423/20-1-23208 2023/4/28 综合判定：合格

445 GX-B1423/20-1-23209 2023/4/28 综合判定：合格

446 GX-B1423/20-1-23210 2023/4/28 综合判定：合格



447 GX-B1423/20-1-23211 2023/4/28 综合判定：合格

448 GX-B1423/20-1-23212 2023/4/28 综合判定：合格

449 GX-B1423/20-1-23213 2023/4/28 综合判定：合格

450 GX-B1423/20-1-23214 2023/4/28 综合判定：合格



451 GX-B1423/20-1-23215 2023/4/28 综合判定：合格

452 GX-B1520/20-1-23020 2023/4/28 综合判定：合格

453 GX-B1424/20-1-23001 2023/4/15

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综
合判定合格；依
据MT/T 220-1990 
尾气所检项目合

格。


