
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

1 GX-B1310/21-4-24120 2024.9.3 符合标准要求。

2 GX-B1310/21-4-24121 2024.9.3 符合标准要求。

3 GX-B1310/21-4-24122 2024.9.3 符合标准要求。



4 GX-B1310/21-4-24123 2024.9.3 符合标准要求。

5 GX-B1310/21-4-24124 2024.9.3 符合标准要求。

6 GX-B1310/21-4-24125 2024.9.3 符合标准要求。



7 GX-B1495/20-4-242202 2024.9.6 所检项目合格。

8 GX-B1495/20-4-242234 2024.9.6 所检项目合格。

9 GX-B1495/20-4-242267 2024.9.6 所检项目合格。



10 GX-B1495/20-4-242268 2024.9.6 所检项目合格。

11 GX-B1495/20-4-242269 2024.9.6 所检项目合格。

12 GX-B1495/20-4-242270～242271 2024.9.6
本次共检高压开关柜2
面，2面高压开关柜所

检项目合格。



13 GX-B1495/20-4-242272～242273 2024.9.6
本次共检高压开关柜2
面，2面高压开关柜所

检项目合格。


