
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

70 GX-B1328/20-4-24118 2024/9/23
本次共检验电器9支，9支

所检项目合格。

71 GX-B1328/20-4-24119 2024/9/23
本次共检短路接地线

8套，8套所检项目合格。

72 GX-B1328/20-4-24120 2024/9/23 所检项目合格。



73 GX-B1328/20-4-24113 2024.9.27
本次共检绝缘手套34只，34

只所检项目合格。

74 GX-B1328/20-4-24114 2024.9.27
本次共检绝缘靴26只，26只

所检项目合格。

75 GX-B1328/20-4-24121 2024.9.23
本次共检绝缘手套2只，2

只所检项目合格。



76 GX-B1328/20-4-24122 2024.9.23
本次共检绝缘靴2只，2只

所检项目合格。

77 GX-B1328/20-4-24123 2024.9.23 所检项目合格。

78 GX-B1495/20-4-242460～242463 2024/9/29
本次共检高压开关柜4面，4
面高压开关柜所检项目合格

。


